Remont dachu nad pomieszczeniami RTG i szatni w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie przedmiar

1
Dach nad szatniami

1 d.1
KNR 4-01 0519-03
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2
szt.
8

2 d.1
KNR 4-01 0414-02
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2   8

3 d.1
KNR-W 2-02 0504-01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2
120

4 d.1
KNR 2-02 0508-05
Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej
m
8

5 d.1
KNR 2-02 0510-04
Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
m
6

6 d.1
KNR-W 4-01 0537-06 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm
m2
16

2
Dach RTG

7 d.2
KNR 4-01 0430-02 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
m2
150

8 d.2
KNR 4-01 0430-06 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
m2
150

9 d.2
KNR 4-01 0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
m2
150

10 d.2
TZKNBK V –089 Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym.Płatwie dł.ponad 3 m, przekrój do 180 cm2
m3
3.2

11 d.2
KNR 2-02 0410-01
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.analogia przybicie płyt OSB gr. 28mm
m2
150

12 d.2
KNR 2-02 0508-05
Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej
m
8

13 d.2
KNR-W 2-02 0504-01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2
150

14 d.2
KNR-W 4-01 0537-06 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm
m2
29

15 d.2
KNP 05 0709-01.01
Wywietrzaki o śr. kołnierza do 100 mm
szt.
4

16 d.2
niekatalogowa
Roboty nieprzewidziane wynikające z konstrukcji budynku. elem
1

17 d.2
niekatalogowa analiza indywidualna
wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
m3
3.3

18 d.2
KNR 2-02 0613-03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
m2
150

